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売電量 熱供給量 灯油削減量 ペレット使用量

938,896kWh 696,269kWh 98,800L 816t

稼動時間 停止時間 CO2排出量削減分 視察件数

6,132h 1,980h 246t-CO2 71件（566人）
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1,335 424,182kWh 68,155kWh 25+08/ 71+20/

900,713kWh 350,842kWh 797,950kWh

熱量：チップ消費量×0.2×2900kcal×1.163 熱量：灯油量×34.9MJ÷3.6

673,469kWh
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143,360 80 11,468,800 68,283 床暖房使用、空調分含む

118,500 80 9,480,000 68,190 浴槽保温シート、床暖房未使用、空調省エネ運転

36,190 80 2,895,200

492,337 7.8 3,840,229

計 6,735,429

61,485

浴槽保温シート、床暖房未使用、空調省エネ運転

改装工事による臨時休業、豪雨災害により利用者

が減少
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（ннрΣуллҚ）（мнтΣлллҚ）

（1,193,000kWh）（938,896kWh）
（年間696,269kWh）
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β３月１、２日は改装工事で営業休止
３月３～１３日は配管部分の不具合によりボイラー停止

β２月の１９～２８日は改装工事のため営業休止

（ммуΣрллҚ） （осΣмфлҚ）（492,337kWh）

（1,335m3）
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【① 施設の概要】
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Ẽ
Ẽ ≡

ⱨ꜡fi♩⁸꜡ⱦ⁸כ ⁸꜠☻♩ꜝfi
⁸ ⁸

⁸◘►♫⁸
⁸♠▬fi Ᵽ☻⁸♩▬꜠

⁸◘►♫⁸
Ẽ
Ẽ

高山市

丹生川地域
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ボイラー室、サイロの設置候補地

ジョイフル朴の木

ボイラー室、サイロ
候補地

熱導管ルート（80～100m）
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ᶥ֛₴
1年当たりの収入 （※消費税抜）

収入の項目 単価 使用量、金額 備考

年間灯油使用量 100,000L

熱需要 824,000kWh 既存ボイラー効率85%

熱供給量 742,000kWh 灯油代替率90%

年間熱供給売上Ａ 9.8円 7,272千円熱供給単価9.8円/kWh

1年当たりの支出

支出の項目 単価 使用量、金額 備考

年間チップ使用量 275ｔ水分30%w.b.　システム効率80%

燃料費 14千円 3,850千円チップ単価14千円/ｔ

メンテコスト等 600千円点検＋部品交換＋借地料

年間費用Ｂ 4,450千円

単年度収支（Ａ－Ｂ） 2,822千円

初期投資額

支出の項目 単価 使用量、金額 備考

ボイラー設備工事 50,000千円初期コスト50,000千円

熱導管配管工事 5,000千円熱導管100m×施工単価50千円/ｍ

補助金 △ 25,000千円県補助金　補助率1/2　上限2,500万円

初期投資額 30,000千円

投資回収年数（初期投資額/単年度収支） 10.6年（税、金利は考慮していない）
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