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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

番　　号

計画平面図7工区(3/4)

高山市　松之木町　地内

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

08水上第41号

枚の内　枚

L=144.5m

土工区分-9
L=15.3m

土工区分-10

排水管　HPPEφ200　布設延長L=433.2m　施工延長L=432.9m

送水管　HPPEφ250　布設延長L=161.4m　施工延長L=162.5m

配水管　HPPEφ250　布設延長L=152.7m　施工延長L=152.7m配水管　HPPEφ200　布設延長L=13.0m　施工延長L=14.9m

配水管分岐-1　HPPEφ200 L=6.8m

土工区分-12

土工区分-11

L=2.4m

S=1:200

計 画 平 面 図 7 工 区

注釈：（　　）内寸法は、管実延長を示す。

送水管φ250

排水管φ200

配水管φ250

※特に農水パイプライン(VPφ75～100)の占用位置
は埋設資料がなく、試掘情報からの想定であるため
注意すること。

※施工前に試掘を行い、埋設物の確認を行うこと。

※電気ケーブルは管路施工時には廃棄済みの計画
であるが、よく確認すること。

凡例

：布設替え配管

：既設管

：下水

：電気

：農水
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

計画縦断面図7工区(1/1)

08水上第41号
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凡例

：布設替え配管

：既設管

：下水

：農水

計 画 縦 断 面 図 7 工 区
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

計画横断図7工区

08水上第41号
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凡例

：布設替え配管

：既設管

：電気

：農水

計 画 横 断 図 7 工 区
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

管土工図7工区

08水上第41号
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(土工区分-11)(土工区分-11)

砂埋戻

5
1
5

1
0
0

10
0

3
1
5

100 100315

515

HPPEφ250
布設管

砂埋戻

4
5
0

1
0
0

1
00

2
5
0

100 100250

450

HPPEφ200
布設管

〔砂基礎〕

DIPφ150

〔砂基礎〕

HPPEφ200

〔砂基礎〕

HPPEφ250

砂埋戻

2
1
81
0
0

1
1
8

100 100118
318

DIP管φ100
布設管

砂埋戻

3
8
0

1
0
0

1
00

1
8
0

100 100180

380

HPPEφ150
布設管

(土工区分-11)

(土工区分-11)

〔砂基礎〕

DIPφ100

〔砂基礎〕

HPPEφ150

〔撤去土工-3〕

山地部

600

在来土埋戻

1
0
0
0

1
0
0
0

掘
削
深
　
1
0
0
0

機械掘削

掘削 埋戻

撤去管
DIPφ250

既
設
管
土
か
ぶ
り
　
7
2
8
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

配管詳細図7工区(1/6)-送水管

08水上第41号

S=1:100

配 管 詳 細 図 7 工 区(1/6)-送水管

注釈：（　　）内寸法は、管実延長を示す。

凡　例
ダクタイル鋳鉄管 GX形

ダクタイル鋳鉄管 GX形(ライナ有)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(G-Link)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(P-Link)

ダクタイル鋳鉄管 K形

ダクタイル鋳鉄管 K形(特殊押輪有)

水道配水用ポリエチレン管(融着)

水道配水用ポリエチレン管メカ形継手

既
設
DI
P
φ
20
0

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=24.0m

1.295

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=24.0m 1.459

0.530

EF受口直管 HPPEφ250 2@5.000=10.000 2.270

0.530

EF受口直管 HPPEφ250 12@5.000=60.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=24.0m

乙切管 HPPEφ250 L=1.295m

ベンド HPPEφ250 22 1/2°(VB上向き)L=0.782m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=1.459m

ベンド HPPEφ250 11 1/4°(VB下向き)L=0.531m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=2.270m

ベンド HPPEφ250 11 1/4°(VB上向き)L=0.531m

EFソケット×2

既設詳細図（前年度施工）

EFｿｹｯﾄ 250

ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ WED250*DIP250

45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 250

詳細図（今回施工）

EF受口直管 HPPEφ250 2@5.000=10.000 EF受口直管 HPPEφ250 4@5.000=20.000
0.790

65 -1 EFｿｹｯﾄ φ250

2.960

水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ250

66 甲切管 φ250　L=2.960m

66 -1 EFソケット φ250

乙切管 HPPEφ250 L=2.960m

66 -1 EFソケット

 EFソケット　N=2  EFソケット　N=4  EFソケット　N=2  EFソケット　N=12
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120 -4,6 EFソケット×2
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

配管詳細図7工区(2/6)-送水管

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

08水上第41号

S=1:100

配 管 詳 細 図 7 工 区(2/6)-送水管

注釈：（　　）内寸法は、管実延長を示す。

凡　例
ダクタイル鋳鉄管 GX形

ダクタイル鋳鉄管 GX形(ライナ有)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(G-Link)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(P-Link)

ダクタイル鋳鉄管 K形

ダクタイル鋳鉄管 K形(特殊押輪有)

水道配水用ポリエチレン管(融着)

水道配水用ポリエチレン管メカ形継手

EF受口直管 HPPEφ250 12@5.000=60.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=24.0m 4.812

0.530

EF受口直管 HPPEφ250

5.000 1.758

0.790

EF受口直管 HPPEφ250 5@5.000=25.000 3.948
0.530

4.667

乙切管 HPPEφ250 L=4.812m

ベンド HPPEφ250 11 1/4°(HB)L=0.531m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=1.758m

ベンド HPPEφ250 22 1/2°(HB)L=0.782m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=3.948m

ベンド HPPEφ250 22 1/2°(VB下向き)L=0.782m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=4.667m

ベンド HPPEφ250 45°(HB)L=0.988m

EFソケット×2

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=4.667m

ベンド HPPEφ250 45°(HB)L=0.988m

水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ250

端部処理詳細図

1.000

0.850

0.500

120 -5 ベンド HPPEφ250 45°(HB)L=0.988m

120 -7 乙切管 HPPEφ250 L=0.500m

120 -3 乙切管 HPPEφ250 L=0.850m

120 -1 ベンド HPPEφ250 45°(HB)L=0.988m

120 -8 PCジョイント HPPE250×DIP250

 EFソケット　N=12  EFソケット　N=1  EFソケット　N=5

(上図より)

(上図より)
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

配管詳細図7工区(3/6)-配水管

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

08水上第41号

S=1:100

配 管 詳 細 図 7 工 区(3/6)-配水管

注釈：（　　）内寸法は、管実延長を示す。

凡　例
ダクタイル鋳鉄管 GX形

ダクタイル鋳鉄管 GX形(ライナ有)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(G-Link)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(P-Link)

ダクタイル鋳鉄管 K形

ダクタイル鋳鉄管 K形(特殊押輪有)

水道配水用ポリエチレン管(融着)

水道配水用ポリエチレン管メカ形継手

既
設
D
IP
φ
2
00

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=19.0m

1.000

0.681
EF受口直管 HPPEφ250 4@5.000=20.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=24.0m 1.219

0.530

EF受口直管 HPPEφ250 2@5.000=10.000 2.270

0.530

EF受口直管 HPPEφ250 12@5.000=60.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=24.0m

乙切管 HPPEφ250 L=0.681m

ベンド HPPEφ250 22 1/2°(VB上向き)L=0.782m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=1.459m

ベンド HPPEφ250 11 1/4°(VB下向き)L=0.531m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=2.270m

ベンド HPPEφ250 11 1/4°(VB上向き)L=0.531m

EFソケット×2

3.333

乙切管 HPPEφ200 L=3.333m

0.650

0.790

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ200 L=1.280m

EFソケット×2

レデューサφ200×φ250 L=0.650m

SPチーズφ250×φ200 L=1.000m

EFソケット×2

配
水
管
分

岐
-
1

H
P
PE
φ
2
0
0 
L
=2
.
9
44
m

EF片受ベンド HPPEφ200 90°L=0.705m

乙切管 HPPEφ200 L=1.500m

水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ250

EFソケット HPPEφ200

配水管分岐-1
S=1:50

既設管充填時はバルブまで

0.397 0.335

0
.4
8
0

0
.
33
5

0.480

0.400 1.280

0.185

0.185

0.840

0.185

0.185

1.500

EF片受ベンド HPPEφ200 90°L=0.705m

乙切管 HPPEφ200 L=0.400m

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ200 L=1.280m

EFベンド HPPEφ200 22 1/2°L=0.370m

EFベンド HPPEφ200 22 1/2°L=0.370m

乙切管 HPPEφ200 L=0.840m

φ200メカ形PCジョイント(離脱防止内蔵）

EFソケット HPPEφ200

既設DIPφ200

水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ200

SPチーズφ250×φ200

62 -1 不断水割T字管φ200×200　起点配管詳細図

4.250
1.280

乙切管 HPPEφ200 L=4.250m

-1 EFソケット

仮 -1
200A-SUS 接続短管(フランジ付90°エルボ)

仮 -2 200A-SUS 接続短管(受×受)

仮 -3 200A-SUS　フレキ管×3

仮 -4 200A-SUS　マルチジョイント

62 -2 φ200 ストップバルブ

62 -3 φ200 EFソケット

EFソケット　N=2 EFソケット　N=12EFソケット　N=4

62 -4 φ200Ｓ仕切弁

EF受口直管 HPPEφ200 1@5.000=5.000

EFソケット　N=1
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

配管詳細図7工区(4/6)-配水管

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

08水上第41号

S=1:100

配 管 詳 細 図 7 工 区(4/6)-配水管

注釈：（　　）内寸法は、管実延長を示す。

凡　例
ダクタイル鋳鉄管 GX形

ダクタイル鋳鉄管 GX形(ライナ有)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(G-Link)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(P-Link)

ダクタイル鋳鉄管 K形

ダクタイル鋳鉄管 K形(特殊押輪有)

水道配水用ポリエチレン管(融着)

水道配水用ポリエチレン管メカ形継手

EF受口直管 HPPEφ250 12@5.000=60.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=24.0m 4.838

0.530

EF受口直管 HPPEφ250

5.000 1.600

0.790

EF受口直管 HPPEφ250 5@5.000=25.000 3.848
0.530

乙切管 HPPEφ250 L=4.838m

ベンド HPPEφ250 11 1/4°(HB)L=0.531m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=1.600m

ベンド HPPEφ250 22 1/2°(HB)L=0.782m

EFソケット×2

乙切管 HPPEφ250 L=3.848m

ベンド HPPEφ250 22 1/2°(VB下向き)L=0.782m

EFソケット×2

EF受口直管 HPPEφ250

5.000 2.601

乙切管 HPPEφ250 L=1.000m

既
設
φ
25
0D
IP

(次
年
度
以
降
 φ

25
0H
PP
E)

132 -1,3,9 EFソケット×3

132-7 EFソケット

132-13 EFソケット

132-15,17 EFソケット×2

132-18 乙切管 HPPEφ250 L=0.500m

132-19,21 EFソケット×2

132-16 HPPEφ250 45° L=0.988m

132-8 HPPEφ250 45° L=0.988m

水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ250

0.988

EFソケット N=12 EFソケット N=1 EFソケット N=5 EFソケット N=1

105

106

107

108

109

110

111

112
113

114 116

115

117

118

119 121

120

122
123

124 125
126

127

129 130128

131

132

132-25 φ250 ストップバルブ

132-24 不断水割T字管φ250×250　

132-26 φ250 DIP 管栓帽

132-14 HPPEφ250 90° L=1.123m

132-20 HPPEφ250 90° L=1.123m

132-11 φ250 S仕切弁 L=0.380m

132-23 φ250 S仕切弁 L=0.380m

132-5 φ250 S仕切弁 L=0.380m

132-2 HPPEφ250×250チーズ L=1.330m

132-10,12 SUSφ250フランジGF型×2
フランジ接合補強具　7.5K　×2

132-4,6 SUSφ250フランジGF型×2
フランジ接合補強具　7.5K　×2

132-22 SUSφ250フランジGF型
フランジ接合補強具　7.5K
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

配管詳細図7工区(5/6)-排水管

08水上第41号

S=1:100

配 管 詳 細 図 7 工 区(5/6)-排水管

注釈：（　　）内寸法は、管実延長を示す。

凡　例
ダクタイル鋳鉄管 GX形

ダクタイル鋳鉄管 GX形(ライナ有)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(G-Link)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(P-Link)

ダクタイル鋳鉄管 K形

ダクタイル鋳鉄管 K形(特殊押輪有)

水道配水用ポリエチレン管(融着)

水道配水用ポリエチレン管メカ形継手

既
設
DI
P
φ
20
0

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=19.0m

EF受口直管 HPPEφ200 4@5.000=20.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=19.0m 2.077

0.340

EF受口直管 HPPEφ200 2@5.000=10.000 2.460

0.340

EF受口直管 HPPEφ200 12@5.000=60.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=19.0m

乙切管 HPPEφ200 L=1.334m

EFベンド HPPEφ200 22 1/2°(VB上向き)L=0.370m

乙切管 HPPEφ200 L=2.077m

EFベンド HPPEφ200 11 1/4°(VB下向き)L=0.340m

乙切管 HPPEφ200 L=2.460m

EFベンド HPPEφ200 11 1/4°(VB上向き)L=0.340m

1.334

0.370

EFｿｹｯﾄ 200

詳細図（今回施工）

既設詳細図（前年度施工）

90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 200

ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ HP200*DIP200

90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 200

乙切管L=1.135

81 -1 EFｿｹｯﾄ φ200

81 -1 EFｿｹｯﾄ φ200

EF受口直管 HPPEφ200 3@5.000=15.000

水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ200

EFソケット　N=3 EFソケット　N=4 EFソケット　N=2 EFソケット　N=12
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

高山市　松之木町　地内

配管詳細図7工区(6/6)-排水管

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

08水上第41号

S=1:100

配 管 詳 細 図 7 工 区(6/6)-排水管

注釈：（　　）内寸法は、管実延長を示す。

凡　例
ダクタイル鋳鉄管 GX形

ダクタイル鋳鉄管 GX形(ライナ有)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(G-Link)

ダクタイル鋳鉄管 GX形(P-Link)

ダクタイル鋳鉄管 K形

ダクタイル鋳鉄管 K形(特殊押輪有)

水道配水用ポリエチレン管(融着)

水道配水用ポリエチレン管メカ形継手

EF受口直管 HPPEφ200 12@5.000=60.000

 (曲げ配管施工) 許容曲げ半径=19.0m 4.973

0.340

EF受口直管 HPPEφ200

5.000 2.221

0.370

EF受口直管 HPPEφ200 5@5.000=25.000 4.351
0.370

0.430

乙切管 HPPEφ200 L=4.973m

EFベンド HPPEφ200 11 1/4°(HB)L=0.340m

乙切管 HPPEφ200 L=2.221m

EFベンド HPPEφ200 22 1/2°(HB)L=0.370m

乙切管 HPPEφ200 L=4.351m

EFベンド HPPEφ200 22 1/2°(VB下向き)L=0.370m

乙切管 HPPEφ200 L=3.657m

EFベンド HPPEφ200 45°(HB)L=0.400m

3.657

水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ200

119 -3 EFベンド HPPEφ200 45°(HB)L=0.400m

EFベンド HPPEφ200 45°(HB)L=0.400m

119 -1 EFソケット HPPEφ200

乙切管 HPPEφ200 L=1.170m 119 -2

119 -4 EFソケット HPPEφ200
乙切管 HPPEφ200 L=0.800m　119 -5

EFソケット N=12 EFソケット N=5EFソケット N=1
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

既設処理工平面図7工区(1/2)

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

高山市　松之木町　地内

08水上第41号

S=1:200

既設処理工平面図 7工区(1/2)

既
設
管
撤
去
土
工
-3

(
配
)DIPφ

250 L=6.2m

既
設
管
撤
去
土
工
-3

(配
)DIPφ

250 L=13.8m

既
設
管
撤
去
工
(同

時
)

(配
)DIPφ

250 L=11.2m

既設管撤去工(同時)

(配)DIP
φ200 

L=2.
7m



A

A

空 気 量

３００

フロー値

希 釈 水

１８０±２０

気 泡 剤

１．１５２６．４５

（%）

６６．５±５

（m/m）

細 骨 材

エアミルク

セメント

２６８

名　称 １ ｍ ３ 当 り の 配 合

混 練 水
（kg/m3）

２１９

目標圧縮強度

０．５２±０．１

（KN/m2）

生 比 重

※サドル分水栓は、既設管上部に新設管を布設する前に設置すること。

エアミルク配合　仕様（参考）
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

既設処理工平面図7工区(2/2)

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

高山市　松之木町　地内

08水上第41号

S=1:500

既設処理工平面図 7工区(2/2)

注入範囲 端部処理 S=Free 注入・排出口設置 S=Free

既設管φ250・φ200

既設管 ｴｱｰﾐﾙｸ注入工

(排)φ200 L=102.7m

(送)φ250 L=102.7m

既設管 ｴｱｰﾐﾙｸ注入工

(配)φ250 L=91.6m

(配)端部処理φ250×1

(BNO.6+14.0付近)

(配)端部処理φ250×1
(BNO.6+39.2付近)

(排)端部処理φ200×1

(送)端部処理φ250×1

(配)端部処理φ250×1

既設管 ｴｱｰﾐﾙｸ注入工

(配)φ250 L=20.2m

φ50 VP

φ50 VPエルボ

φ50 VPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(ﾒﾀﾙ入)

φ250・φ200 メカニカル管栓帽

新設管 HPPEφ250・200

GL

φ50 VP

φ50 VPエルボ

φ50 TSユニオンソケット(袋ナット)

φ50 サドル分水栓

既設管 DIPφ250・200

既設管φ250・φ200

(配 分岐部)端部処理φ200×1

BNO.8+31.0付近

(排)排出口設置φ200×1

(送)排出口設置φ250×1

BNO.6+28.2付近

(排)注入口設置φ200×1

(送)注入口設置φ250×1

(配)注入口設置φ200×1

(排)注入口設置φ200×1

(送)注入口設置φ250×1

BNO.6+39.2付近

φ50 ゲートバルブ

φ50 バルブソケット

既設管 ｴｱｰﾐﾙｸ注入工

既設管 ｴｱｰﾐﾙｸ注入工

(配)φ200 L=30.7m

(排)φ200 L=63.8m

(送)φ250 L=63.8m

BNO.5+15.0付近

（R7年度施工）
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

舗装本復旧工平面図7工区

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

高山市　松之木町　地内

08水上第41号

S=1:500

舗装本復旧工平面図 7工区

S=1:20

舗装構成図

凡例

市道1車線道路

市道1車線-24

市道1車線-25

市道1車線-26

市道1車線-27

市道1車線-28

市道車道舗装復旧図

影響幅
（300）

4
0

本復旧

4
1
0

(1車線道路)

：市道1車道本復旧

：舗装切断

：区画線復旧

市道1車線-25

市道1車線-26

市道1車線-27

2
.5
4

2.
82

2.
59

3.23

3.71

2.
82

2.22

4.09

切
4.
18

切
3.30

切
3.30

切5.2
0

9.14

2
.5
3

市道1車線-24

2
6
0

1
1
0

再生密粒度アスコン(13F)　t=40

上層路盤工(M-30)　t=110

下層路盤工(RC-40)　t=260
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排水管 送水管 配水管

既設DIPφ250

高炉スラグ簡易舗装
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

枚の内　　枚番　　号

付帯工平面図7工区

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

高山市　松之木町　地内

08水上第41号

S=1:500

付 帯 工 平 面 図 7 工 区

電線管HH取壊しB S=1：20電線管HH取壊しA S=1：20 S=1：30

(R7施工済）

伐木範囲

電線管HH撤去B N=1

電線管HH撤去B N=1

流量計ピット撤去 N=1

防護コンクリート撤去(2) N=1
B0.65×H0.65×L1.10

管控除DIPφ250

防護コンクリート撤去(3) N=1

B0.65×H0.65×L1.10

管控除DIPφ250

HH蓋(鋳鉄製 43kg/個)

30
0

3
0
0

1
0
0

6
0

600

900

縁コンクリート

0.03m3

マンホール側塊

斜壁H300 310kg

1000

マンホール側塊

直壁H300 240kg

インバート

0.06m3

HH蓋(鋳鉄製 43kg/個)

30
0

6
0
0

1
0
0

6
0

600

900

縁コンクリート

0.03m3

マンホール側塊

斜壁H300 310kg

1000

マンホール側塊
直壁H600 370kg

インバート

0.06m3

想定用地幅3.0m

作業幅員3.0m

0.61.80.6

伐木除根 W=2.4 L=135.0

A=324.0m

VPφ50×2 L=143.1m×2
電線管撤去(同時)

電線管HH撤去B N=1

伐木 2.4m

21
80

18
0
0

側面図

28
6
0

25
0
0

構造物取壊し(有筋)

5160

4800 4800

5160

流量計ピット撤去工

平面図

S=1:50

※必要最小限の範囲とする。
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第 7 工区

工事番号

高　　山　　市　　上　　水　　道　　課

設　計

年月日

整理番号

場　所

縮　尺 図示

工事名

番　　号

高山市　松之木町　地内

仮設計画平面図7工区

錦山配水区基幹管路（松之木12号線他）耐震化整備工事

枚の内　枚

08水上第41号

大型土のう設置 N=15袋

仮設道（山地）参考図

18001200

1:
1.
0

仮設道①　w=3m,L=15m

3000

S=1:200

仮 設 計 画 平 面 図 7 工 区

BN
O.
5+
42
.1
0

BN
O.
6

B N
O.
5

BI
P.
11

B
IP
.1
0

B
IP
.9

BI
P.
12

BN
O.
7

BI
P.
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.8+

41.
25

BNO
.8+

31.
30
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O.
8
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18
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P.
17
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P.
16

BI
P.
15

※電気ケーブルは管路施工時には廃棄済みの計画
であるが、よく確認すること。

※本仮設計画図は参考図とし、任意仮設とする。

20
00

5000

※施工前に試掘を行い、埋設物の確認を行うこと。
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